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1 Bevezetés

A Mey Hungaria Kft. (a tovabbiakban ,Tarsasag”) 1992-ben alakult meg. A kezdeti |étszam 25
f6 volt, a f6 tevékenység fehérnem gyartasi tevékenység. Jelenleg 4.100 m2 alapteriileten
kdzel 200 f6 munkavallald foglalkoztatasaval divatos fehérnemd gyartassal foglalkoznak. A
Tdarsasag tovabbi bévilést tervezi, a 2018-as évben egy 0j, 1.800 m2 alaptertilet(i csarnokkal
béviil gyartdsi tevékenységilik. A Tarsasag a gyartasi tevékenységének novelésébdl addddan a
2018-as energia fogyasztasi adatai varhatéan tovabb fognak emelkedni.

A tdrsasag energetikai szakreferensi kotelezettsége az aldbbi fogyasztasi adatok alapjan
egyértelmlen megallapithatd.

MEGNEVEZES FOGYASZTAS
Villamos energia \ 368 MWh
Foldgaz 16.957 m3

1. Tablazat A Tdarsasdg energia fogyasztdsi adatai, 2017

2 Energiafogyasztasi adatok
A telephelyen fehérnemi készitési tevékenység torténik, melyhez villamos energiat és
foldgazt hasznalnak.

MEGNEVEZES POD AZONOSITO
Villamos energia fogyasztasi pont HUO000210F11-E667602257817-1000001
Foldgaz fogyasztasi pont 39N110265541000W

2. Tablazat A Tarsasag POD azonositoi

Az egyes energiaforrasok mennyiségi és koltség adatait az aldbbiakban mutatjuk be.

2.1 Villamos energia

A villamos energia fogyasztas alapvetGen a technoldgiai fogyasztok miikodése hatarozza meg.
Az havi villamos energia fogyasztasi adatok az aldbbiak szerint alakultak a 2017-es naptari év
soran.




Vasdrolt villamos energia fogyasztds mennyisége, 2017
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1. Abra A Tdrsasdg villamos energia fogyasztds havi alakuldsa

A Tarsasdg a 2017-es naptdri év sordn 368 MWh villamos energidt hasznalt fel, melynek
meghatdrozd része a Tarsasag gyartasi tevékenységével kapcsolatosan meriilt fel.

A villamos energia beszerzéssel kapcsolatos adatokat az aldbbiakban mutatjuk be:

Vasarolt villamos energia koltsége, beszerzési ar, 2017
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2. Abra A Tdrsasdg villamos energia beszerzés kéltsége

A Tarsasag a 2017-es naptdri évben 1.031 eFt értékben vasarolt villamos energiat, az éves
beszerzési atlagar, mely tartalmazza az Osszes beszerzéssel kapcsolatos koltséget 25,12
Ft/kWh volt.

2.2 Foldgaz
A Tarsasag a foldgazt alapvetden a gyartd csarnokok kiegészitd flitéseként haszndlja.
Az havi foldgaz fogyasztdsi adatok az aldbbiak szerint alakultak a 2017-es naptari év soran.




Foldgaz mennyisége, 2017
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3. Abra A Térsasdg foldgdz fogyasztdsdnak alakuldsa
A 2017-es naptari évben a teljes foldgaz fogyasztds 182 MWh volt.
A foldgdz beszerzés koltségei az aldbbiak szerint alakultak:
Foldgaz koltsége, beszerzési ar, 2017
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4. Abra A Térsasdg foldgdz beszerzési koltsége és beszerzési drak

A Tdrsasag a 2017-es naptari évben 3.139 eFt értékben vasarolt vezetékes foldgazt, az éves
beszerzési atlagar, mely tartalmazza az Gsszes beszerzéssel kapcsolatos koltséget 5.303 Ft/GJ
volt.

2.3 Szarmaztatott héenergia

A Tdrsasag a gyarto csarnokok flitésére elsédlegesen geotermikus energiat hasznosit, melyet
a Veresegyhdzi Gazdasagi MUszaki Ellaté Szervezettdl vasarol.

A szarmaztatott h6energia felhasznalasa az alabbiak szerint alakult a 2017-es naptari évben:




Szdrmaztatott h6 mennyisége, 2017
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5. Abra A Térsasdg szdrmaztatott hGenergia felhaszndldsa
A 2017-es naptari évben a teljes szarmaztatott h6energia felhaszndlds 355 MWh volt.

A szarmaztatott hGenergia beszerzés koltségei az aldbbiak szerint alakultak:

Szarmaztatott hé6 koltsége, beszerzési ar, 2017
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6. Abra A Tdrsasdg szdrmaztatott héenergia beszerzési kéltségei és dtlagdra

A Tarsasag altal vasarolt szarmaztatott hGenergia beszerzési értéke 2.003 eFt volt a 2017-es
naptari évben, a beszerzési atlagar 1.566 Ft/GJ volt.

2.4 Uzemanyag

A Tdrsasag a tevékenységével kapcsolatosan motorikus benzint is hasznalt az elmult évben. A
motorikus benzin felhaszndldsat az aldbbiakban mutatjuk be:




Motorbenzin mennyisége, 2017
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7. Abra A Tdrsasdg dltal felhaszndlt motorikus benzin mennyiségének alakuldsa

A 2017-es naptari évben a felhasznalt motorikus benzin mennyisége 2.331 | volt, mely 23
MWh ekvivalens energiafogyasztasnak felel meg.

A felhaszndlt motorikus benzin beszerzési koltsége és atlagara az alabbiak szerint alakult:

Motorbenzin koltsége, beszerzési ar, 2017
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8. Abra A Tdrsasdg motorikus benzin beszerzési kéltsége és dtlagdra

2.5 Teljes energia felhasznalas

A Tarsasag a 2017-es naptdri év soran 907 MWh energiat hasznalt fel, melynek jelent&s
részét a villamos energia és szarmaztatott hGenergia felhasznalas teszi ki.

A Tarsasag telephelyén jelenleg nincsenek beépitve részteriletenkénti felhasznaldsok
mennyiségét méré almérdk, igy a részterlletenkénti felosztds a Tarsasag gyartasi
tevékenysége szerinti iparagi tapasztalati értékek szerint kerilt meghatdrozasra az alabbiak
szerint:




RESZTERULET RESZARANY

Epiilet 51%
Tevékenység 47%
Szallitas 2%

3. Tablazat A Tdrsasdg energiafelhaszndldsi ardnyai résztertiletenként

Ennek alapjan a részterliletenkénti 2017-es naptari éves energiafelhasznalds az alabbiak
szerint alakult:

RESZTERULET ENEGIA FOGYASZTAS RESZARANYA, MWh
Epiilet 459
Tevékenység 425
Szallitas 23

4. Tablazat A tdrsasdg résztertiletenkénti energia felhaszndldsa

A teljes energiafelhaszndlas megoszlasat az aldbbi dbra mutatja be:
Osszesitett energiafelhasznalas, MWh, 2017

m Vasarolt villamos energia
m Foldgaz
m Szdrmaztatott h6

Motorbenzin

9. Abra A Térsasdg Gsszesitett energiafelhaszndldsa energiahordozénként




3 CO;felhasznalas

A Tarsasag energia felhasznaldsaval kapcsolatosan kibocsatott CO, mennyisége a 2017-es
naptari évben 0,317 kt volt.

A CO2 felhasznalds energiahordozénkénti megoszIldsat az alabbi dbra mutatja be:
Osszesitett CO2 kibocsétas, kt CO2, 2017

m Vasarolt villamos energia
m Foldgdz
m Szarmaztatott h6

Motorbenzin

10. Abra A Tdrsasdg ésszestett CO2 kibocsdtdsa energiahordozénként

Amennyiben a CO2 felhaszndlas szerinti mennyiségét meg kellene vdasarolni, ugy abban az
esetben ez tovabbi 1,446 eFt koltséget jelentett volna a Tarsasdg szamara a jelenlegi EUA
t6zsdei drak figyelembe vételével.

4 Energiahatékonysagi intézkedések
4.1 Szemléletformald oktatas

OKTATAS MEGNEVEZESE OKTATAS IDOPONTJA  RESZTVEVOK SZAMA
Energiahatékonysagi
szemléletformalo oktatas

5. Tabldzat A Tdrsasdg energiahatékonysdgi szemléletformdlo oktatds idépontjai

4.2 Energiahatékonysagi intézkedések bemutatasa

A Tarsasdg a 2017-es naptari évbe az aldbbiakban felsorolt energiahatékonysagi
intézkedéseket valdsitotta meg:




A végrehajtott energiahatékonysagi intézkedések ismertetése, az elért eredmények bemutatasa:

Energiahatékonysago Az intézkedés Energetika Tamogatassal Tamogatas Energiahatékonysago A Elért Elért
t novel6 intézkedéssel miiszaki i auditban vagy megnevezés t novel6 intézkedés végrehajtot megtakaritas energiakoltsé
érintett miiszaki tartalma szerepelt-e tamogatas e részteriilet  szerinti t intézkedés energiahordozonként g
rendszer a javaslat igénybevétel azonositasa koltsége, i megnevezése, megtakaritas
megnevezése e nélkiil eFt energiamegtakaritas mértéke, eFt
valésult meg mértéke MWh
azintézkedés,
Légtechnikai rendszer A  Tarsasag N/A Nem N/A Epulet 5.300 14,241 MWh 357,733

felajitasa

gyartocsarno
k légtechnikai
rendszer
vezérlés
korszer(istése

A végrehajtott energiahatékonysagi intézkedések egyéb paramétereinek bemutatdsa

Tamogatassal

megvalodsult

energiahatékonysagot novel6

végrehajtott

Tervezett energia megtakaritas

energiahatékonysagot novel6

energiamegtakaritas mértéke, intézkedéssel elért nem energiahatékonysagot novel6 energiahordozénkénti intézkedés megvaldsulasanak,
MWh energiakoltség tipust intézkedés varhaté megnevezése, lizembe helyezésének datuma
megtakaritas mértéke, eFt megtériilési ideje, év energiamegtakaritas mértéke
MWh
N/A N/A 14 Villamos energia — 357 MWh 2017.11.22.



